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Przedsi¢biorstwo Uslugowo — Handlowe
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ul. Laska 58A

98 — 220 Zdunska Wola

B o

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zdunskiej Woli na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537), § 3 ust 1, § 4 ust 1, § 21 ust 1 pkt I
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu si¢ z wynikami badan wody
przeznaczonej do spozycia pobranej w dniu 17.05.2023 r. z wodociggu publicznego
w Gajewnikach zawartymi w sprawozdaniu Nr PSSE-OLBW/S/153/23 z dnia 22.05.2023 r.
otrzymanym w dniu 23.05.2023 r.

stwierdza

przydatno$é wody do spozycia z wodociagu publicznego w Gajewnikach

eksploatowanego przez Przedsigbiorstwo Ustugowo — Handlowe ,,JAN — POL” s.c.
UZASADNIENIE

Przedsiebiorstwo Ustugowo — Handlowe ,JAN — POL” s.c. w dniu 23.05.2023 r.
przedstawito Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zdunskiej Woli
sprawozdanie z badan laboratoryjnych Nr PSSE-OLBW/S/153/23 z dnia 22.05.2023 r. wykonane
przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zdunskiej Woli
dotyczace wynikéw badan probek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrznej przedsigbiorcy

sprawdzajacej jakos¢ wody po przeprowadzonych dziataniach naprawczych z wodociggu



publicznego w Gajewnikach w dniu 17.05.2023 r. Badania wykonano w zakresie parametrow
mikrobiologicznych zawartych w czgéci A i C zalacznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017 r. poz. 2294) oraz w zakresie parametrow fizykochemicznych i chemicznych
zawartych w czesci C i D zalgcznika nr 1 powyzszego rozporzadzenia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zdunskiej Woli po zapoznaniu si¢ trescia
ww. sprawozdania wykonanego w ramach kontroli wewnetrznej przedsigbiorcy wodociggowego
po zakonczonych dzialaniach naprawczych stwierdzil, ze woda z wodociagu publicznego
w Gajewnikach odpowiada wymaganiom okreslonym w ww. rozporzadzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. i jest przydatna do spozycia w zakresie przebadanych parametrow.
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Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Zdunska Wola, ul. Zielona 30, 98 — 220 Zdunska Wola.



